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1 HENSIKT OG OMFANG

Eier og bruker av elektriske anlegg har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av
anleggene, slik at de til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Vedlikehold av mate- og returkabler skal sørge for at tilgjengeligheten til det totale
banestrømforsyningsanlegget ikke blir redusert.
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2 GENERELT

Leverandøren av kabel og utstyr skal som en del av dokumentasjonen for anlegget, dokumentere
anleggets drifts- og vedlikeholdsbehov.  Denne dokumentasjonen er utgangspunktet for
utarbeidelsen av en drifts- og vedlikeholdsinstruks som skal utarbeides for alle anlegg med
hensyn til å opprettholde stor driftssikkerhet av anlegget.
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