
Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 17.f

Infrastruktur Regler for vedlikehold Utgitt: 01.02.05
Nødfrakoblingssløyfer: Ut av drift/i drift: Protokoll/rapport - Eksempel Rev.: 0

Nødfrakoblingsutrustning Side: 1 av 1

Dok.nr.: JD 548 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT

Nødfrakoblingssløyfer: Ut av drift/i drift: Protokoll/rapport - Eksempel
 

Utarbeidet ved (elkraft-/driftssentral:………………………….
Mnd./år:…………………………………………………..…….

Ut av drift I drift

Dato Kl. Dato Kl.

Nødfrakoblingssløyfe/-strekning: Årsak: Sign. av
ansvarlig

25.11.2004 15:30 29.11.2004 13:30 Lillestrøm- Eidsvoll (alle spor – ikke inkl.
Lillestrøm st.)

Feil på DC/DC-omformer i Lillestrøm omf.st. GK

29.11.2004 14:40 04.12.2004 15:17 Lillestrøm - Kongsvinger Arbeid på parkabel på Skarnes SK
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