Jernbaneverket KONTAKTLEDNINGSANLEGG Kap.. 5.b

Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt:  01.06.03
Kontaktledningens stigningsforhold Rev.. Hegring
Kontaktledning Side: 1lavi
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Haydeforlgp velges etter formelen 1/5*hastigheten
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